
熟悉液位开关原理、安装及应用，只选对的，不选贵的！

液位开关，顾名思义，就是用来控制液位的开关。从形式上主要分为接触式和非接触式。非接触式的如电容式液位开关,接触式的例如:浮球式液位开关、电极式液位开关、电子式液位开关。电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。
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液位控制系统
液位控制系统主要包括三部分：传感器部分、控制部分、执行机构部分。而常用液位传感器按是否与被测介质接触分：

接触式：浮球、压力传感器、液位开关、音叉、光电、电阻电容式

非接触式：雷达、超声波  

电缆浮球
1开关1工作原理：
电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件，当电缆开关以重锤为原点一定角度时，（通常微动开关上扬角度为28°±2°,水银开关上扬角度为10°±2°)，开关便会有ON或OFF信号输出。
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电缆浮球液位控制器，利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体，设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通，断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。
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2应用特点：
电缆采用特种材料，耐油、酸、碱，抗蚀能力优越。   
构简单、性能可靠。输出稳定可靠的“通”、“断”开关控制信号，无任何误动作，可靠性高。       

安装简捷，调试方便，上下移动定位重块，即可随意调节淮面控制范围。

3仪表接线及安装方法
1KW及1KW以下的单相泵，可将浮动开关直接串联在电路中（图1）。1KW以上的泵，可将浮动开关串联在电控箱的控制电路中（图2）。液位的控制高度是由电缆在液体中的长度及重锤在电缆的位置决定的。

使用棕色和黑色的电线： 浮球在下液位时，接点是接通的状态。 浮球在上液位时，接点是不通的状态。

使用棕色和蓝色的电线：浮球在上液位时，接点是接通的状态。浮球在下液位时，接点是不通的状态。
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[image: image6]4重锤的装置法
1、将浮球开关的电缆线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后，轻轻推动重锤使嵌在圆孔上方的塑胶环因电缆头之推力而脱落。（如果有必要的话，也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下）。再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想固定生重锤以设定液之位置。

2、轻轻地推动重锤拉出电缆，直到重锤中心扣住塑胶环，重锤只要轻扣在塑胶环上即不会滑落，此塑胶环如有损坏或遗失，可用同径裸铜线扣入电缆代连浮杆液位开关。

5注意事项：
1. 重锤为要求才附上之配件。
2.请将电缆线直接拉到控制箱，尽量避免使用中间接头。若不得已而有接头时，绝对不可将电缆线接头浸入液体中。

3. 未使用的电线必须予以绝对的绝缘。 

连杆浮求液位开关
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1工作原理
连杆浮球液位开关与小型浮球液位开关原理基本相同，在密闭的金属或塑料管内，设置一点或多点的磁簧开关，然后将管子贯穿一个或多个，中空而内部装有环型磁铁的浮球，并利用固定环，控制浮球与磁簧开关在相关位置上，使浮球在一定范围内上下浮动。
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利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点，产生开与关的动作，作液位的控制或指示。下图为常闭(NC)及常开(NO)时浮球开关的相关位置
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2应用特点
常开和常闭是没有注入液体时的状态。连杆浮球液位开关为定制品，依照被测液体的温度、压力、比重、耐酸碱等特性，选择适合规格的浮球。选购时还需确定接续规格（法兰安装或螺纹安装等），各动作点位置，动作形式（常开或常闭）和总长。
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3安装应注意如下几点问题：
1、安装位置应远离进水口，否则开关会因进水口的波动而造成误动作。 （此点也同样适用于其余类型浮球液位开关） 
2、若开关装置于容器池壁，可加装L型角钢支架。（比较简单的安装方式，一般为螺纹式的浮球液位开关
3、若开关装置于搅拌区域，可安装防波管或防波挡板。（如果使用环境是此种情况，建议先与厂家沟通确定浮球大小和安装螺纹等后再安装防波板）

4、选择管的内径大于浮球直径的法兰连接管。

5、配线时建议使用多蕊电缆。 （此点保证其安全性，一般为室外安装选择，比如电缆式浮球液位开关就是采用多芯电缆，如图：[image: image11.png]



6、被控制线路负载必须与浮球开关接点容量相匹配。（涉及电压、电流方面）。

7、被测液体的比重必须大于浮球比重。 （如果浮球比重大于液位比重，浮球降会付不起）。

8、浮球的动作点已按客户订货要求在出厂时调整好，请不要随意调整浮球位置。（如果因为位置有点差异，可联系厂家确定是否可以调节，或者在订购前与厂家确定。

4日常维护：
1.定期清除连杆及浮球上的污垢（周期视水质而定）。 
2．检查环扣上的螺钉是否有松动

常见故障及处理方法：
浮球不动作 ：
① 液体比重小于浮球比重

② 浮球漏水

③ 异物卡住浮球 

处理方法：

①重新确认浮球比重 　

② 公司联系更换浮球 　

③ 清除异物  

浮球动作，但无信号输出 ：
① 浮球位置偏移

② 磁簧开关损坏 

处理方法：

①调整浮球位置 　　

② 更换磁簧开关  

信号输出不正常, 附近有磁场干扰。
处理方法：消除磁场  

信号保持，无法复原, 浮球不能复归，有异物卡住。
处理方法：清除异物  

一点会有两个信号输出, 环扣位置移动。

    处理方法：调整环扣位置

浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长
音叉液位开关不需要校准，只需要经历最短的安装过程便能完成安装。无活动零件或缝隙真正实现免维护。强大的自检查与诊断功能保证了高低物位测量的高可靠性。
电容式液位开关：防挂料，耐腐蚀。可适用各种环境，如塑料 水泥等非金属罐体，耐酸耐碱。
外测液位开关：在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时，不使用阀门、连通管、接头，没有漏点，不 接触罐内的液体和气体，非常安全。

